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Eurofins Miljg A/S
Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

Ngrre Alslev Vandvark A.M.B.A Rapportnr.: AR-20-CA-00935082-01
Nr Alslev Langgade 52 Batchnr.: EUDKVE-00935082
4840 Norre Alslev Kundenr.: CA0003493
Att.: navand@mail.tele.dk Modt. dato: 13.03.2020
Analyserapport
Provested: Narre Alslev Vandvaerk - Ledningsnet - 56005 - V02000600 / 4375000699
Udtagningsadresse: Cargovej 5, 4840 Ngrre-Alslev
Provetype: Drikkevand - Andet
Proveudtagning: 13.03.2020 kl. 11:00
Provetager: Eurofins Miljg Vand A/S DKIJ
Analyseperiode: 13.03.2020 - 21.03.2020
Prevemaerke: Kakken
Lab provenr: 80767700 Enhed Kravvardier ** DL. Metode a) Urel
Min. Max. (%)
Opfelgning til Lab prgvenr: 80808794 *
Metaller
Bly (Pb) 2.1 g/l 5 0.025 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Jern (Fe) 0.024 mg/l 0.2 0.01 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS 20
Oplysninger fra prevetager
Akkrediteret prgvetagning Ja DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458,M¢ A
Pravetagning efter flush Udfart DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A

Underleverander:

A: Eurofins Miljg Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravveerdier er vejledende, da praven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravveerdierne i Miljg- og Fedevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Guldborgsund Kommune , Kopimodtager drikkevand, Parkvej 37, 4800 Nykabing F

Tegnforklaring:

<: mindre
>: storre el

end
nd

#: ingen parametre er pavist
DL: Detektionsgreense

21.03.2020
Kundecenter Eurofins Miljg A/S
TIf: 70224256 Kundecenter

Rentvand@eurofins.dk

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p..  ikke pavist

im.: ikke malelig

n): udfert af underleverander

Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere starre end oplyst pa rapporten.
9): Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljg- og Fedevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r).
Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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